


Демонтируемый участок
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Изм. Лист Nдок Подп.

Песок

Обратная засыпка грунтом

В1 В2400

1000 min (охранная зона)1000 min (охранная зона)
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Проектируемая КТП
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-18-

-22-

-20-
-24-

-20-

Л1.1; СИП-2 3х150+70

Л2.1; СИП-2 3х150+70

Л2.5; СИП-2 3х95+70

Л3.2; СИП-2 3х150+70

Л4.2; СИП-2 3х95+70

-21- -20-

Л1.2; СИП-2 3х95+70
Л1.3; СИП-2 3х95+70

Л2.1; СИП-2 3х150+70

Л2.2; СИП-2 3х150+70

Л2.2; СИП-2 3х150+70

Л2.6; СИП-2 3х95+70
Л2.4; СИП-2 3х95+70

Л2.3; СИП-2 3х95+70

Л3.1; СИП-2 3х150+70

Л3.1; СИП-2 3х150+70

Л3.2; СИП-2 3х150+70

Л3.3; СИП-2 3х95+70
Л3.4; СИП-2 3х95+70

Л3.5; СИП-2 3х95+70
Л3.6; СИП-2 3х95+70

Л4.1; СИП-2 3х150+70

Л4.3; СИП-2 3х95+70

I(1)=699A
ΔU%=3,3

I(1)=742A
ΔU%=1,8

I(1)=569,3A
ΔU%=2,5

I(1)=821,8A
ΔU%=3,5

I(1)=772,9A
ΔU%=3,6

I(1)=541,7A
ΔU%=5,0

I(1)=617,5A
ΔU%=5,0

Л1.4; СИП-2 3х95+70

Л1.5; СИП-2 3х95+70
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№43 №44
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№204

№212 №206
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№207№213
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15-2015-ЭС
Электроснабжение ЭПУ, расположенных на земельных участках для ИЖС, по ул. Зеленодольская,
ул. Миргородская, ул. Удачная, ул. Лазурная, ул. 1-я Инженерная, ул. 2-я Инженерная (КРРЭС) г.
Краснодар. К договорам на технологическое присоединение №1-38-13-1440, 1-38-15-563, 1-38-15-657,

1-38-14-4211, 1-38-14-3238, 1-38-14-4613, 1-38-15-956, 1-38-14-5024, 1-38-14-5023, 1-38-15-1127,
1-38-15-1741, 1-38-15-1497, 1-38-15-1498, 1-38-14-5021, 1-38-14-5020, 1-38-14-5022, 1-38-14-5179Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. Каминник 10.15
Электроснабжение

Стадия Лист Листов
Проверил Болгов 10.15

Р 6.1 4Н.контр. Болгов 10.15

План трассы ВЛИ-0,4 кВГИП Ларин 10.15
Утвердил Болгов 10.15

М (1 : 500)
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Линия совмещения с листом 6.3
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-22-
-20-

-20-

-20- -22-

95+70

Л2.7; СИП-2 3х95+70

Л3.7; СИП-2 3х95+70

I(1)=668,8A
ΔU%=4,2

I(1)=677,3A
ΔU%=4,6

№47

№48

№49

М (1 : 500)
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Л4.4; СИП-2 3х95+70

Л4.5; СИП-2 3х95+70

I(1)=632,4A
ΔU%=4,5

I(1)=666,5A
ΔU%=4,4

I(1)=884,8A
ΔU%=3,2

I(1)=820,2A
ΔU%=3,3

I(1)=653,2A
ΔU%=4,6

I(1)=586,5A
ΔU%=5,0

I(1)=1613,8,2A
ΔU%=1,5

-20-

-20-

-20-

-20-

-20-

-20-

№12
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№15 №22

№21

№20
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№32 №39

№40№33

№34 №41

№42№35

№214 №208

№209№215

№216 №210

№211№217

№218 №220
№222 №223 №225 №226 №227

М (1 : 500)
Линия совмещения с листом 6.1
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№131

№138

№144

№167

№170

№178

№179

№180

№174 №181

№182

I(1)=782,7А
ΔU%=3,5

I(1)=733,8A
ΔU%=3,6I(1)=614,4А

ΔU%=4,7
I(1)=601,9A
ΔU%=4,8

I(1)=818,2А
ΔU%=2,8

I(1)=769,7A
ΔU%=2,9

I(1)=580,3А
ΔU%=3,3

Л5.1; СИП-2 3х150+70

Л5.1; СИП-2 3х150+70Л5.4; СИП-2 3х150+70

Л5.5; СИП-2 3х95+70
Л5.6; СИП-2 3х95+70

Л5.2; СИП-2 3х95+70
Л5.3; СИП-2 3х95+70

Л6.1; СИП-2 3х150+70

Л6.1; СИП-2 3х150+70

Л6.4; СИП-2 3х95+70

Л6.2; СИП-2 3х95+70 Л6.3; СИП-2 3х95+70
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